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Vorwort

Warum ein Energiebericht ?

Die Gemeinde Everswinkel wurde fir ihre Klimaschutzarbeit im Jahr 2010 und 2017 mit dem
European Energy Award ausgezeichnet. Ein Schwerpunkt der Arbeit war und ist die
Steigerung der Energieeffizienz der eigenen Gebdude und eine Untersuchung, in welchem
Umfang regenerative Energien in Gebauden der Gemeinde Everswinkel eingesetzt werden
kdnnen. So wurden z.B. Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Verbundschule und auf der
Kehlbachhalle installiert.

Im Jahre 2011 erstellte die Gemeinde Everswinkel mit Férderung durch das
Bundesumweltministerium ein Klimaschutzteilkonzept, in dem alle eigenen Gebaude genau
untersucht wurden und ein energetisches Sanierungskonzept entwickelt wurde. Die
dazugehdrigen Einzelgutachten wurden im Rahmen der durch das Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geférderten Mallnahme ,Einstiegsberatung zur
Forderung des Klimaschutzes® in den Jahren 2017 und 2018 aktualisiert. Sie sind die
qualitative Basis flr alle weiteren energetischen Malnahmen an Gebduden, die kinftig
durchgefuihrt werden sollen. Ziel ist dabei die energetische Optimierung der Gebaude unter
kontinuierlicher Reduzierung der Verbraduche und des CO; - Ausstolles.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Entwicklung eines EDV-Kontrollsystems fir die
Energie- und Wasserverbrauche aller Gebaude (Energie-Controlling). Alle Ausreiler und
Veranderungen kdnnen dadurch sofort erkannt und die Ursache lokalisiert werden.

Der vorliegende Energiebericht ist ebenfalls ein Ergebnis des Energie-Controllings. Alle
Einzeldaten geben die Entwicklung Uber die Jahre wieder. Die Verbrauchs- und
Kostenentwicklung des gemeindlichen Immobilienbestandes wird an dieser Stelle 6ffentlich
gemacht. Dabei kénnen die Erfolge der durchgefihrten MaRnahmen dokumentiert werden.
Allerdings ist der Energieverbrauch eines Gebdudes in hohem Malle von der
Nutzungsintensitat und vom Witterungsverlauf abhangig.

Gleichzeitig dient er auch als einheitliches Informations- und Kontrollinstrument flr das
Gebdudemanagement. Verbesserungen im organisatorischen und investiven Bereich
kdnnen abgeleitet, Schwachstellen im Gebaudebestand aufgespurt werden.

Die Einzeldaten der Gebaude kdnnen auch zu einem Gesamtbild zusammengefugt werden
und ergeben dann eine Gesamtlbersicht, die dann der Darstellung eines Zielesl
(Reduzierung der CO»- Emissionen) dient.

Der Begriff ,Energieeffizienz® ist bei all diesen Aktivitdten die Motivation. Stetig steigende
Energiepreise und die Erkenntnis, dass die fossilen Energietrager wie Ol und Erdgas nicht
unendlich zur Verfugung stehen, machen es erforderlich, sich intensiv mit diesem Thema
auseinanderzusetzen. Eine hohere Effizienz bedeutet gleichzeitig Kosteneinsparung und
Schonung unserer Umwelt.



Die Arbeit des Gebadudemanagements der Gemeinde Everswinkel ist genau auf diese Ziele
ausgerichtet. Der vorliegende Energiebericht dient dabei der Darstellung der durchgefihrten
Malinahmen und der durch sie erreichten Effizienzsteigerungen. Die Energieverbrauche,
Kosten und Kennzahlen des Gebaudebestandes werden dargestellt. Durch die
Fortschreibung in den kommenden Jahren kann die Entwicklung kontinuierlich beobachtet
werden.

Neben der Energieverbrauchserfassung und —auswertung sind ein energetisches
Sanierungskonzept sowie die Sensibilisierung der Gebaudenutzer Herausforderungen,
denen sich die Gemeindeverwaltung hier stellt.

Sebastian Seidel
-Blrgermeister-

Everswinkel im November 2018



1. Die Grundlagen des Energieberichtes

1.1. Datenermittlung

Zum 01.01.2011 wurden die vielfaltigen Aufgaben und Daten rings um die gemeindeeigenen
Gebaude im Fachbereich Gebaudemanagement im Amt fir Planen, Bauen und Umwelt
geblndelt. Seitdem werden die erforderlichen Grunddaten monatlich abgelesen und erfasst,
um verlassliche Aussagen und Auswertungen zu den Energieverbrduchen der Gebaude
machen zu kénnen. Diese Verbrauchsdaten und die Rechnungsdaten der Energieversorger
werden in die spezielle EDV des Gebdaudemanagements eingegeben und dienen dann unter
anderem auch als Basis zur Erstellung des Energieberichtes. Damit die Ergebnisse
vergleichend gewertet werden kénnen, sind sie bestimmten Bezugsgrofien
(Gebaudenutzflache) zugeordnet. Es ergeben sich sogenannte Energiekennwerte, die
untereinander vergleichbar sind.

1.2. Witterungsbereinigung

Da vor allem der Heizenergieverbrauch der Gebaude stark von der Witterung abhangt,
werden die Daten im Energiebericht einer Witterungsbereinigung unterzogen. Die tatsachlich
gemessenen Temperaturen werden also in den Heizenergieverbrauch des Gebaudes als
sogenannte Gradtagszahlen eingerechnet. Die Gradtagszahl gibt die Differenz zwischen der
Tagesmitteltemperatur zur gewiinschten Innenraumtemperatur (20°C) an. Zur Bereinigung
wird der tatsdchliche Heizenergieverbrauch durch die Summe der tatsdchlichen
Gradtagszahlen geteilt und anschliellend mit dem langjahrigen Mittelwert multipliziert. Es
ergibt sich ein sogenannter Klimafaktor fur Energieverbrauchskennwerte. Im bundesweiten
Vergleich der Gebaude wird somit vermieden, dass zum Beispiel eine Schule in Hof (Bayern)
trotz gleichem Warmedammstandard schlicht aufgrund der kalteren Winter schlechter
bewertet wird als eine solche im wintermilden Xanten am Niederrhein. Die fir die Gemeinde
Everswinkel mafigeblichen Gradtagszahlen stammen von der Wetterstation Minster /
Osnabriick des Deutschen Wetterdienstes. Die errechneten Klimafaktoren wurden den
Jahresberichten des Institutes fur Wohnen und Umwelt (IWU) entnommen.

Neue Deckenbeleuchtung Turnhalle Grundschule Everswinkel und Turnhalle Verbundschule



1.3. Gebidudebestand

Der Gebaudebestand der Gemeinde Everswinkel umfasst derzeit 25 Einrichtungen mit einer
Nutzflache von insgesamt 26.880 m2. Sie sind in folgender Ubersicht dargestellt und vier

Gebaudegruppen zugeordnet:

Verwaltungs- und Nutzflache in m?

Betriebsgebaude

35,2% Rathaus 2596
Festhalle 1238
Bauhof 462
Feuerwehrgeratehaus Everswinkel 1163
Feuerwehrgeratehaus Alverskirchen 579
Heimathaus 235
Mitmachmuseum Up’'n Hoff 636
Speicher Schulze Kelling 353
Scheune Schulze Kelling 225

Schulen

33,5% Grundschule Alverskirchen 1131
Grundschule Everswinkel 2809
Verbundschule Everswinkel 5223

Kinder-, Jugend- und

Sporteinrichtungen

251% Haus der Generationen 950
Kindergarten Bergstralle 261
Schief3stand Everswinkel 99
Sporthalle Grundschule Everswinkel 611
Sporthalle Grundschule Alverskirchen 625
Sporthalle Verbundschule 1422
Kehlbachhalle 1936
Umkleidegebaude Sportplatz 207
Alverskirchen
Umkleidegebdude Sportpark Wester 214

Wohngebaude und

Ubergangsheime

6,2% Wohnheim Bergstralle 26 686
Wohnheim Hovestrale 8 256
Wohnheim Munsterstralle 20 595
Wohnheim Warendorfer Strale 10 245
(verkauft Ende 2016)




2. Modernisierungs- und InstandhaltungsmaBnahmen

In der Vergangenheit dienten Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten an den
kommunalen Gebauden in erster Linie der Wert- und Funktionserhaltung.

Durch die Energieverbrauchserfassung bei steigenden Energiekosten und die damit
einhergehende zunehmende Sensibilisierung fur den Energieverbrauch werden
MaRnahmen zur energetischen Gebaudesanierung wirtschaftlich immer wichtiger.

Die Darstellung der Energie- und Wasserkosten in den Abbildungen 1-3 machen dies
deutlich (Preise jeweils inkl. Mehrwertsteuer):

Abbildung 1
Bruttogaspreis je kWh
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Abbildung 2
Bruttostrompreis je kWh
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Abbildung 3
Bruttowasserpreis je m® (Arbeitspreis)

GWE Wasserpreisentwicklung

1,64 € -
1,62€ -
1,60€ -

158 € 1 )

1,56 € -

154€ 1 /

1,52€ 1 —
1,50 € /

1,48€ /

1,46 € /

1,44 € _/

1,42 €

1,40 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Der Gaspreis orientierte sich bis 2009 an den Preisschwankungen auf dem Olmarkt, stieg
zwischen 2007 und 2009 stark an, sank dann im Zuge der Wirtschaftskrise und steigt seit
2010 wieder an. Ab dem Jahr 2015 ist der Gaspreis nahezu stabil. Dieser Trend galt
gleichermafen fiur Gas, das direkt von den Gemeindewerken Everswinkel geliefert wird und
jenes, das im Rahmen eines Contracting-Warmevertrages mit der Fernwarmeversorgung
Niederrhein GmbH abgerechnet wird. Der Preisanstieg im Betrachtungszeitraum betrug fur
beide Versorgungsarten etwa 20%. Der Warmelieferungsvertrag wurde im Jahr 2006 fur alle
Schulgebaude, die Turnhallen, die Feierhalle sowie den Bauhof abgeschlossen. Er umfasst
die Gasversorgung und die Bereitstellung und Unterhaltung der Kesselanlage sowie
Verteileranlagen, Liftungen und Messeinrichtungen fir Heizwéarme.

Der Strompreis stieg im Zeitraum am starksten an. Mit durchgehenden Preissteigerungen
lag das Niveau im Jahr 2015 bereits iber 60% hoher als 2007. Dieser Trend setzt sich bis
heute fort, auch wenn im Zuge der Neuausschreibung des Strombezuges im Jahr 2006 der
Preis um etwa 3 Cent je kWh reduziert werden konnte. Im Betrachtungszeitraum erfolgte die
Stromversorgung bis zum Jahr 2012 durch die RWE Westnetz AG, von 2013 bis 2015 durch
BS Energy GmbH & Co KG und seit dem 01.01.2016 als 100% Okostromlieferung durch
Lichtblick SE.

Im gleichen Zeitraum stieg der Wasserpreis (Arbeitspreis) um etwa 10% an. Das
Trinkwasser wird durchweg von den Gemeindewerken Everswinkel bezogen.

Bei genauerer Betrachtung des allgemein steigenden Preisniveaus sind zwei Punkte
besonders zu beachten:

1) Die Bereitstellung von Warme (Heizenergie) verbraucht mit Abstand die grofite
Energiemenge.

2) Die Kosten fur die elektrisch zur Verfigung gestellte Energiemenge sind

vergleichsweise hoch.

Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu weiteren Kostensteigerungen fihren werden,
ist das Engagement zur Erhéhung der Effizienz der Stromnutzung weiterhin sinnvoll.



In den vergangenen Jahren wurde daher die Beleuchtung sowohl im Altbau der
Verbundschule als auch in Teilen der Grundschulen sowie in den Turnhallen umgertstet und
mit Prasenzmeldern versehen, da hier die hdchsten Verbrauche zu verzeichnen waren.
Nachfolgend sind samtliche, im Zeitraum 2007 bis 2017 durchgefihrten Malnahmen
tabellarisch aufgefuhrt:

Lfd | Gebaude Jahr der Art der MaBnahme
Nr. MaBnahme
1 Rathaus 2008-2010 | Errichtung Serverraum Tiefgarage
2010 Thermografie
2013 Hydraulischer Abgleich
2015/2016 | LED Leuchtstoffréhren
2 Grundschule 2009 Fenstererneuerung u Eingangstiren
Everswinkel
2010 Thermografie
2012 Sanierung WC Anlage
2013 Beleuchtungserneuerung mit Prdsenzmelder
2014 Anbau Eingangsbereich/Musikraum/Forum
3 Grundschule 2008 Fassade Altbau und Treppe
Alverskirchen
2008/2009 | Erweiterung Lehrerzimmer
2009 Sanierung Kellerabgang inkl. Fenster
2010 Thermografie
2011 Einbau ELA Anlage
2012 Geschossdeckenddmmung
2013 Heizkorperaustausch
2014 Beleuchtungserneuerung LED, Erneuerung
Fenster
2015 Anbau Mensa
4 Verbundschule 2007 Brandschutztlren
Everswinkel
2008 Sanierung Kunstraum
2009 Fenstererneuerung u Eingangstiren
2010 Cafeteria
2010 Thermografie
2011 Eingangshalle
2011 Neubau /Anbau Verbundschule
2011 Sanierung Textilraum+Beleuchtung
2012 Sanierung Lehrertrakt und WC- Anlage
2014 Beleuchtungserneuerung
5 | Kehlbachhalle 2012 Sanierung Sockelbereich
2013 Dach- und Duschensanierung, Installation PV-
Anlage
2014 Erneuerung kompletter Sportboden
2015 Lichtsteuerung mit Prasenzmeldern Dusche
und Umkleiden
6 Turnhalle 2012 Dachsanierung und Dammung
Alverskirchen
2012 Austausch der Hallenfenster
2013 Einbau neue Notausgangstiren
2015 Neue Eingangstir
2015 Lichtsteuerung mit Prdsenzmeldern Dusche
und Umkleiden



Lfd | Gebaude Jahr der Art der MaBnahme
Nr. MaBnahme
7 Sportanlage 2008/2009 | Dachsanierung
Alverskirchen
Umkleidegebdude
8 Bauhof 2008 Carport u. Remise
2008 Dachsanierung und Liftungsanlage
2009 Neue Tore
9 Feuerwehrgeratehaus | 2009/2010 | Erweiterung, neuer Anbau
Alverskirchen
10 | Feierhalle mit 2007 Sanierung Duschen und Liftung
Turnhalle Grundschule
2012 Austausch der Elektroanlage
2016 Austausch der Hallenfenster
2016 Sanierung Decke innen mit Beleuchtung
(LED)
2016/17 Sanierung Flachdach Uber Umkleiden
11 | Haus der 2013 Beleuchtungserneuerung mit Prasenzmelder
Generationen im WC Bereich, Sanierung WC Anlage
2014 Austausch Fenster
2016/17 Austausch Eingangstir
12 | Ubergangswohnheim | 2015 Neue Heizungssteuerung
Munsterstralle
13 | Ubergangswohnheim | 2015 Neue Heiztherme
Bergstralie

|

Neue Fenster am Haus der Generationen

3. Energieverbriauche

Im Rahmen des Energieberichtes wurden 16 der 25 Gebdude zur Ermittlung der
Energiedaten untersucht. Es sind die Gebaude mit den relevantesten Energieverbrauchen.
Die Ubrigen Gebdude befinden sich in der energetischen Unterhaltung der Sportvereine
(Umkleidegebaude) und der Kaltbau Museum ,Up'n Hoff ist energetisch nicht relevant. Es
zeigt sich, dass die durchgeflihrten MaRnahmen und die regelmafBlige Verbrauchsprifung
Wirkung zeigen.

-10 -



Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt: Rathaus
Wasser Gas
Jahr tatsiichlicher Kosten- Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 375,00 m? 571,56 € 2010 230.549,00 KWh 14.131,41€
2011 533,00 m? 796,69 € 2011 177.797,95 KWh 10.026,70 €
2012 479,00 m* 703,87 € 2012 183.794,16 KWh 11.157,64 €
2013 403,00 m? 632,45 € 2013 198.636,13 KWh 12.884,88 €
2014 472,00 m? 717,78 € 2014 165.879,89 KWh 10.819,74 €
2015 380,00 m? 616,73 € 2015 160.831,00 KwWh 10.490,40 €
2016 386,00 m* 644,04 € 2016 168.256,00 KWh 10.804,13 €
2017 368.00 m® 618,79 € 2017 187.935,00 KWh 11.826,68 €
3.396,00 m* 4.039,08 € 1.473.679,13 KWh 69.510,77 €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsédchlicher Gasverbrauch
6woom - | 250.000.00 KWh ¢ 1
500,00 m? | 200,000,00 KWh |
400,00 m*
150.000,00 KWh
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00 00 2o L0
2013 2013 -
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2017 w8
Strom - allgemein Strom - Server
Jahr tatsachlicher Kosten- Jahr tatsdchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 60.726,50 KWh 13.721,58 € 2010 11.075,20 KWh 2.656,52 €
2011 55.594,50 KWh 12.561,96 € 2011 10.513,80 KWh 2.670,62 €
2012 51.202,50 KWh 11.569,56 € 2012 9.840,40 KWh 2.583,19 €
2013 61.487.00 KWh 13.89342¢€ 2013 9.337,00 KWh 2.33240€
2014 56.374,00 KWh 12.738,10 € 2014 9.974,00 KWh 2.579.53 €
2015 52.302,50 KWh 11.818,11 € 2015 11.648,00 KwWh 274271 €
2016 47.116,50 KWh 10.646,30 € 2016 8.337,00 KWh 1.945,56 €
2017 49.621 50 KWh 11.557,37 € 2017 10.980,00 KWh 261237 €
434.425,00 KWh 98.506,40 € 81.705,40 m* 20.122,90 €
tatsdchlicher Stromverbrauch - aligemein tatsachlicher Stromverbrauch - Server
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4.000.00€ 1.000,00€
2,000.00€ 500.00¢€
- € - € .
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013 00, 1 2013 018
2014 25 0t
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  Festhalle Everswinkel
Ole Wérme kommt aus
Wasser Gas der Verbunschule
Jahr tatsdchlicher Kosten- Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 341,00 m?® 693,86 € 2010
2011 252,00 m? 551,38 € 2011
2012 281,00 m® 574,03 € 2012
2013 238,00 m* 592,82 € 2013
2014 300,00 m* 657,91 € 2014
2015 254,00 m? 638,93 € 2015
2016 194,00 m* 494,44 € 2016
2017 254,00 m* 630,01 € 2017
2.114,00 m* 4.833,38 € - m - €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
400,00 m* [~ I 1,20 m?
1,00 m*
300,00 m*
0,80 m*
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Strom | Strom |l
Jahr tatsachlicher Kosten- Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 - m 2010 - m
Die Stromk Dic ki
2011 6.198,00 KWh g 2011 16.799,50 KWh D ks
2012 9.757,00 KWh Summe fiir das 2012 27.989,50 KWh Sumime fiir das
2013 9.903,00 KWh s hg;iz';z"e" 2013 27.584,15 KWh s hi;"l':m
2014 9.529,00 KWh churzentrum 2014 24.950,30 KWh cnuzentrm
i h I, !
2015 8.807,00 KWh gezahitt 2015 24.781.25 KWh gezshitlt
2016 5.781,00 KWh 2016 20.723,80 KWh
2017 5.778,00 KWh 2017 24.707.60 KWh
65.753,00 KWh - € 167.536,20 m* - €
tatsédchlicher Stromverbrauch - Turnhalle tatsdchlicher Stromverbrauch - Festhalle
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  Bauhof
Wasser Gas
Jahr tatsdchlicher Kosten- Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 95,00 m? 201,11 € 2010 3.914,92 m* - €
2011 92,00 m? 189,98 € 2011 271774 m?* - €
2012 98,00 m? 224,86 € 2012 3.095,53 m* - €
2013 91,00 m? 220,46 € 2013 3.671,67 m* - €
2014 71,00 m* 202,07 € 2014 2.358,00 m? - €
2015 81,00 m? 211,97 € 2015 2.451,00 m? - €
2016 78,00 m* 21327 € 2016 2.579,00 m?
2017 89,00 m® 24083 € 2017 3.176.00 m*
695,00 m* 1.704,55 € 23.963,86 m® - €
tatsdchlicher Wasserverbrauch tatsachlicher Gasverbrauch
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2010 2010
2011 2011
202 5013 012 0. - S
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Strom Fernwirme
Jahr tatsachlicher Kosten- Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 4.626,10 KWh 1.185,92 € 2010 43.064,23 KWh 6.750,44 €
2011 4.,859,20 KWh 1.340,32 € 2011 29.895,14 KWh 5.773,37€
2012 4.777,70 KWh 131612 € 2012 34.050,83 KWh 5.990,86 €
2013 5.140,80 KWh 1.319,07 € 2013 40.388,37 KWh 6.248,60 €
2014 5.238,00 KWh 1.385,28 € 2014 25.938,00 KWh 6.044,81 €
2015 4.586,00 KWh 1.120,05 € 2015 26.961,00 KWh 5.846,16 €
2016 5.051,00 KWh 1.209,29 € 2016 28.369,00 KWh 4.962,11 €
2017 4.450,00 KWh 1.103,08 € 2017 34.936,00 KWh 5.978,66 €
38.728,30 KWh 9.979,13 € 263.602,57 KWh 47.595,01 €
tatsachlicher Stromverbrauch tatsachliche Fernwarme
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500,00 € 2.000.00 €
cel el
2010 59, iz 2010 4444 2012
2013 21 018
01 ws
016 2017
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  Feuerwehr Everswinkel
Wasser Gas
Jahr tatsachlicher Kosten- Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 240,00 m? 544,39 € 2010 103.141,10 KWh 6.739,00 €
2011 250,00 m* 557,50 € 2011 92.607,46 KWh 5.605,34 €
2012 316,00 m* 644,87 € 2012 100.409,21 KWh 6.514,41 €
2013 181,00 m* 490,84 € 2013 128.003,92 KWh 8.820,94 €
2014 246,00 m* 605,15 € 2014 114.225,54 KWh 8.020,00 €
2015 214,00 m? 537,00 € 2015 98.175,00 KWh 691003 €
2016 376,00 m* 799,26 € 2016 112.068,00 KWh 7.741,81 €
2017 460,00 m* 896,85 € 2017 118.789,00 KWh 8.089,19 €
2.283,00 m* 5.075,86 € 867.419,23 KWh 58.441,62 €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
500,00 m* 140.000,00 KWh
120.000.00 KWh | ‘
400,00 m?
100.000,00 KWh
300,00 m? 80.000,00 KWh
200,00 m? 60.000,00 KWh
40.000,00 KWh
100,00 m*
20.000,00 KWh
- m - - - -m - - - - - - - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
900,00 € | - 9.000,00 € —
800,00 € i 8.000,00 € CTTTT—
70000 € % 7.000,00 € 1 . —\\[
600,00€ 6000,00€ R
500,00 € 5.000,00 €
400,00 € 400000€
300,00€ 3.000C0 €
200,00 € 2.00000€
100,00 € 1.000,00 €
- € - € !
2010 2010
L IL R, s 21 012
2014 21 01
2015 2016 2015
2017 2016
Strom
Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 18.651,10 KwWh 4.367,77 €
2011 14.067,60 KWh 3.531,74 €
2012 14.872,00 KWh 3.818,35€
2013 16.262,30 KWh 4,016,94 €
2014 17.387.80 KWh 444230 €
2015 16.553,00 KWh 3.866,27 €
2016 15.818,00 KWh 3.621,61 €
2017 13.958.00 Kwh 3.300,66 €
127.669,80 KWh 30.965,64 €
tatsédchlicher Stromverbrauch Kosten Stromverbrauch
20.000,00 KWh 5.000.00€ —
15.000,00 KiWh
2.50000€
10.000,00 KWh
- €
5.000,00 KWh 2010
2011 2012 o3
2014
3 . 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

-14 -




Eigene Ables

edaten - EEA

Objekt:  Feuerwehr Alverskirchen
Wasser Gas
Jahr tatsachlicher Kosten- Jahr tatsdchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 29,00 m* 116,97 € 2010 6.059,38 KWh
2011 28,00 m* 107,77 € 2011 5.007,20 KWh
2012 20,00 m* 112,20 € 2012 5.124,43 KWh
2013 28,00 m* 151,51 € 2013 6.166,40 KWh
2014 77,00 m* 209,87 € 2014 6.636,40 KWh
2015 23,00 m* 62,88 € 2015 6.786,51 KWh
2016 20,00 m* 138,29 € 2016 6.080,80 KWh
2017 15,00 m* 140,29 € 2017 6.974,40 KWh
240,00 m* 1.039,78 € 48.835,52 KWh - €
tatsdchlicher Wasserverbrauch tatséchlicher Gasverbrauch
80.00 m? 7.000,00 KWh I«
6.000.00 KWh
60.00 5.000,00 KWh
4.000,00 KWh l
40,00 m?
3.000,00 KWh
2000m 2.000.00 KWh
1.000.00 KWh
T S "L - - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
250,00 € ——— 1.00€ e
e ———
200,00 € r ) 0.80€ ‘
150,00 € 080€ |
100,00 € 0.40€ k
5000€ 020¢€ i
€ ‘ ce ¥
2010 2010 -
21 0 I om0, -
2013 2013 -
2014 2014
2015 2015 -
2016 2016
2017 2017
Strom Fernwéarme
Jahr tatsichlicher Kosten- Jahr tatsdchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 8.223,50 KWh 2.007,82€ 2010 66.653,18 KWh 10.238,25 €
2011 6.710,80 KWh 1.754,78 € 2011 55.079,20 KWh 9.252.21€
2012 5.290,50 KWh 1.476,20 € 2012 56.368,73 KWh 9.834,11€
2013 5.991,20 KWh 1.524,91 € 2013 67.830,40 KWh 10.856,08 €
2014 8.943,00 KWh 2.319,23 € 2014 73.000,40 KWh 12.841,55 €
2015 5.736,00 KWh 1.382,17 € 2015 74.651,60 KWh 11.462,46 €
2016 5.100,00 KWh 1.220,39 € 2016 66.888,80 KWh 961443 €
2017 5.151,00 KWh 1.264,83 € 2017 76.718,40 KWh 11.35298 €
51.146,00 KWh 12.950,33 € 537.190,71 KWh 85.452,06 €
tatsdchlicher Stromverbrauch tatséchliche Fernwdrme
10.000,00 KWh £80.000,00 KWh ]
70,000,00 K¥h ’
60.000,00 KWh }
50.000,00 KWh
5,000,00 KWh 50.000.00 KWh
20.000,00 KWh
20.000.00 KWh
10.000,60 KWh
-m - . m .
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Stromverbrauch Kosten Fernwidrme
2.500,00 € B 14.000,00 € TTe———— ~
2000,00€ 12.000,00€
10.000,00€
1.500,00 € 8.000.00 €
100000 € 6.000,00€
4.000,00€
So0.00€ 2.000.00€
.- € - € "
2010 2010
o0, 2011 L0 L
2013 00, 2013 o1
2015 2015 o
018 2017
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  Heimathaus
Wasser Gas
Jahr tatsachlicher Kosten- Jahr tatsédchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 13,00 m? 93,55 € 2010 31.083,80 KWh 1.867,99 €
2011 6,00 m? 74,46 € 2011 24.202,53 KWh 1.39240 €
2012 7,00 m? 95,18 € 2012 24.049,63 KWh 1.495,66 €
2013 5,00 m* 90,24 € 2013 30.252,20 KWh 1987111 €
2014 4,00 m? 204,60 € 2014 24.267,54 KWh 1.639,49 €
2015 6,00 m* 160,10 € 2015 25.157,00 KWh 1.682,24 €
2016 8,00 m? 109,39 € 2016 25.377,00 KWh 1.684,44 €
2017 6,00 m? 103,87 € 2017 27.467,00 KWh 1.778,85 €
55,00 m* 931,39 € 211.856,70 KWh 13.5612,18 €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsachlicher Gasverbrauch
14,00 35.000.00 KWh '
12,00 m? 30,0C0,00 KWh
10,00 m* 25.000.00 KWh
8,00 m? 20.000,00 KWh
6,00 m? 15.000,00 KWh
4,00 m? 10.0€0,00 KW
2,00 m* 5.000.00 KWh
2 - - - - - - T - N B
2010 2011 2012 2013 2014 2018 2016 2007 2010 201t 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
25000€ | T e— 2000.00€ B
20000€ 1.500,00 € .
150,00 €
1.000.00 €
100,00 €
5000€ s00.00¢€ E
el Sl
2010 2010
2019 2011 -
20 2012 |
12 2013 ] 013 L0 s |
014 -
2015 08
Strom
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 1.994,60 KWh 593,69 €
2011 1.715,20 KWh 549,57 €
2012 1.655,20 KWh 584,59 €
2013 1.668,20 KWh 471,97 €
2014 1.629,60 KWh 479,76 €
2015 1.659,00 KWh 450,63 €
2016 1.465,00 KWh 405,83 €
2017 1.256,00 KWh 363,89 €
13.042,80 KWh 3.899,93 €
tatsdachlicher Stromverbrauch
2.000.00 KWh
1.500,00 KWh
1.000.00 KWh
500,00 KWh
m -
2010 201¢ 2012 20013 2014 2015 2016 2017
Kosten Stromverbrauch
600,00 € .
50000€ ’
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
- €
2010 0,

2013 2014 2015' R
2016
2017
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  Verbundschule
Wasser Gas
Jah tatsachlicher Kosten- Jahr tatséchlicher Kosten-
anr Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 583,00 m* 1.254,70 € 2010 108.647,00 m* - €
2011 610,00 m* 1.250,17 € 2011 89.869,00 m* - €
2012 514,00 m? 1.133,09 € 2012 98.645,00 m?* - €
2013 489,00 m* 113510 € 2013 113.496,00 m* - €
2014 550,00 m* 1.236,75 € 2014 86.817,00 m* - €
2015 663,00 m* 1.501,53 € 2015 97.107,00 m* - €
2016 640,00 m* 1.359,04 € 2016 89.452,00 m® - €
2017 533.00 m* 1.222,81 € 2017 92.296,00 m* - €
4.582,00 m® 10.093,19 € 776.329,00 m* - €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
700.00 m? I 120.000,00 m* .
600,00 ' 100.000,00
500,00 m* 80.000,00 m*
400,00
60.000,00 m*
300,00 m*
1 40.000,00 m?
2000
160.00 20.000,00 m
1 e . - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ’ 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
1.600,00€ T —————— 1,00€ el L
1.400,00 €
1.200,00€ 0.80€
1.000,00 € 0,60 €
800,00 €
600,00 € 040€
400,00 € 020€
200.00 € ’
- € € P —
2010 2010 —
2011 —_
012,000 o 2012 Tm—
01 o5 2013 |4
2016 2014
2017 2015
Strom - aligemein Fernwédrme
Jahr tatsichlicher Kosten- Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung a Verbrauch Hochrechnung
2010 - om - € Hier ist der 2010 1.195.117,00 KWh 126.655,83 €
2011 128.870,20 KWh 26.079,62 € gesamte 2011 988.559,00 KWh 114.670,77 € Hier Ist dle
2012 194.429,80 KWh 29.310,37 € swomverbrauch 2012 1.085.085,00F n 135.544,36 € Femg;::’:z,das
2013 202.608,60 KWh 44.566,84 € fir das 2013 1.248.456,00 K\ 148.422,92 € " goperentrum
2014 197.541,20 KWh 45.24885€  Sepuienm 2014 954.987,00 K\ h 129.132,12€  dargestelit
2015 198.648,80 KWh 4111713 € 2015 1.068.177,00 K\ h 137.846,54 €
2016 185.092,40 KWh 37.269,80 € 2016 983.972,00 K\ 118.903,92 €
2017 183.110,80 KWh 37.98588 € 2017 1.015.256,00 K\ 126.306,12 €
1.290.301,80 KWh 261.579,50 € 8.539.619,00 KWh 1.037.482,58 €
tatsédchlicher Stromverbrauch - allgemein tatsdchliche Fernwarme - allgemein
250.000.00 KWh l 1.250.000,00 KWh
200,000,00 KWh I 1.000.00.00 KeWh
150,000,00 KW | 750.000,00 KWh
100.000.00 KWh | 500.000,00 K'Wh
50.000,00 KW I 250.000,00 KWh
-m - - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Stromverbrauch - alilgemein Kosten Fernwérme - aligemein
50.000,00 € —— . e
swoncoe || _\,
30.000.00 € 3
20.000,00 € ’
10.000,00 €
s e 2610
2010 50, o 201 4000 s
2014 2014
w15 0 ws
2017 2017

17 -



Eigene Ablesedaten - EEA

2010 54,4 % -—
2013 -
4
0 2015

2016
2017
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Objekt:  Grundschule Everswinkel
Die Wirme kommt aus
Wasser Gas der Verbunschule
Jahr tatsdchlicher Kosten- Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 338,00 m* 550,38 € 2010 354.540,00 KWh - €
2011 353,00 m® 906,97 € 2011 258.610,00 KWh - €
2012 346,00 m? 94354 € 2012 275.840,00 KWh - €
2013 343,00 m? 911,04 € 2013 288.910,00 KWh - €
2014 375,00 m* 989,96 € 2014 189.380,00 KWh - £
2015 348,00 m? 970,61¢€ 2015 217.560,00 KWh - €
2016 677,00 m* 1.436,16 € 20186 210.610,00 KWh - €
2017 368,00 m* 1.009,75 € 2017 220.910,00 KWh - €
3.148,00 m* 7.7118,41€ 2.,016.360,00 KWh - €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
700,00 m? "‘/} 400.000,00 K'Wh o )
ca0m 1 350.000,00 KWh
§50.00m* I 300.000,00 K¥Wh
500.00 m?
450,00 m? | 250.000,00 KWh
400,00 m*
350,00 m? 200.000.00 KWh
3‘;3;33:: 150.000,00 KWh
f%;ﬁgﬁ 100.000,00 KWh
100.00 m? 50.000.00 KWh
50,00 mt ) ) o B o - - - _ . - _
" 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
1.600.00€ | T — B 100€ ] TTrme——
1.400,00 € S e S
1.200,00 € . 0.80€ '
1.000,00€
80000 € . . 0.80€ .
600,00 € : 040€ )
400,00 €
20000€ 020€ 1
T ! - i
2010 2911 l ) -
2012 —— 2010
201 20 . 201 012
2018 2016 o1 2014
2017 2015
2016
2017
Strom - allgemein
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 30.928,60 KWh
’ Die Stromki
2011 30.028,15 KWh wem::':ls:shin
2012 29.866,25 KWh Summe filr das
2013 33.769,55 KWh smg;’n“w
2014 32.154,60 KWh wzeatrum
: hit 1t
2015 36.040,75 KWh gee
2016 34.198,30 KWh
2017 35.588,55 KWh
262.574,75 KWh €
tatsichlicher Stromverbrauch - alilgemein
40.000,00 K
30.000,00 Kv
2000000 Kv -
10.000,00 Kv
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Stromverbrauch - aligemein
500.00 € ‘ -




Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt: Grundschule Alverskirchen

Wasser Gas
Jahr tatsachlicher Kosten- Jahr tatséchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 141,00 m? 263,28 € 2010 139.080,70 KWh - €
2011 105,00 m* 210,27 € 2011 105.312,35 KWh - €
2012 117,00 m? 240,62 € 2012 93.840,78 KWh - €
2013 98,00 m? 215,18 € 2013 102.634,84 KWh - €
2014 89,00 m? 24263 € 2014 89.232,00 KWh - €
2015 95,00 m? 231,87 € 2015 83.105,00 KWh - €
2016 106,00 m? 260,36 € 2016 90.673,00 KWh - €
2017 130,00 m* 292,37 € 2017 91.421,00 KWh - €
881,00 m* 1.956,58 € 795.299,67 KWh - €
tatsdchlicher Wasserverbrauch tatsachlicher Gasverbrauch
16000m | I 140.000,00 KWh ‘ ' o
140,00 m? A 120.000,00 KWh
120,00 m? 100.000,00 KWh
100.00 80.000,00 KWh
80,00 m*
60.000,00 KWh
60.00 m?*
40,00 40.000,00 KWh
20,00 ] 20.000,00 KWh _J
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 "™ Toete 2m 2012 21 2014 25 2016 20w
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
300,00 € 1,00€ | S
250,00€ 080€ ‘ T
200,00 €
0.60€ |
150,00€
100,00 € 0do€
50.00 € 0.20€
€ - €
2010 —
2011 2010 -
2012 201
w1 212 013 »
w15 " s
2017 2016
2017
Strom Fernwirme - Schule
Jahr tatsichlicher Kosten- Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 16.322,50 KWh 3.613,37€ 2010 123.828,43 KWh 11.68540 €
2011 13.883,60 KWh 3.484,57 € 2011 92.756,29 KWh 10.134,88 €
2012 14.932,00 KWh 3.81543 € 2012 81.317,50 KWh 9.91517 €
2013 14.147 60 KWh 3.505,25 € 2013 87.304,91 KWh 10.12572 €
2014 13.948,00 KWh 3.574,03 € 2014 75.306,00 KWh 10.076,83 €
2015 12.526,00 KWh 294433 € 2015 72.237,00 KWh 9.508,13 €
2016 13.289,00 KWh 3.055,05€ 2016 80.025,00 KWh 7.843,15€
2017 13.908,00 KWh 3.289.17 € 2017 78.452,00 Kwh 9.459.77 €
111.956,70 KWh 27.281,20 € 691.227,13 m* 78.749,16 €
tatséchlicher Stromverbrauch tatsdchliche Fernwdrme
16.000,00 KWh 140.000.00 KWh
14.000,00 KW 120.000,00 K
12,000.00 KWh 100.000,00 Kth
10.000,00 KWh
80.000,00 KWh
8.000,00 KWn
£6.000.00 KWh £0.000,06 Kwh
4.000.00 KWh 40.600,00 K'Ah
2.060.00 KWn 20.060,00 KNV
-m . - oom
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ™ w0 2m 2012 2003 2014 2015 206 2017
Kosten Stromverbrauch Kosten Fernwarme
4.000,00€ ' o 12.000,00 € e
z-zgz-‘l‘)g: 10.000,00€ T -
250000€ ‘ 8.000.00€
2.000,00 € 6.000.00 €
1.500.00€ 4.000,00€
1.000,00 €
500.00€ 2.000,00 €
. € - €
2010 | 2010 2014
2011
012,00 ore ’ 2012 5013 2014 :
2015 = wis
we 017
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  HJG - HoT
Wasser Gas
Jah tatsdchlicher Kosten- Jahr tatsdchlicher Kosten-
r Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 38,00 m?* 258,06 € 2010 123.612,39 KWh 7.266,65 €
2011 61,00 m* 356,00 € 2011 83.614,.41 KWh 455733 €
2012 67,00 m® 19365€ 2012 87.320,86 KWh 5.088,93 €
2013 42,00 m* 207,21 € 2013 99.039,93 KWh 6.134,40 €
2014 39,00 m? 129,28 € 2014 76.263,00 KWh 481042 €
2015 68,00 m? 196,40 € 2015 75.847,00 KWh 4.792,58 €
2016 71,00 m? 214,70 € 2016 73.117,00 KWh 4.555,03 €
2017 62,00 m?* 188,87 € 2017 79.189.00 KWh 4.853.30€
448,00 m* 1.744,16 € 697.803,59 KWh 42.058,64 €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
80,00 m | 140.000,00 KWh
120.000,60 KWh
60,00 m* 100.000,00 KWh
£0.000,00 KWh
40,00
60.000,00 KWh
20,00 3 40.000,60 KVh
20.000,60 KWh
m? B B m - — B
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
400,00 € e 8.000,00 € |
350,00 € - 7.600,00€ : -
300,00 € 6.000,00€
250,00 € 5.000.00€
200,00 € 4.00000€
150,00 € 3.000.00€
100,00 € 2.000.00€
5000€ 1.600,00€
- € €
2010 2010
M 2012 ., - 21 2012 - i
2014 21 014 - i
15 2016 2015 2016
2017 ! 2017
Strom
Jah tatsichlicher Kosten-
" Verbrauch Hochrechnung
2010 13.296,20 KWh 3.161,37 €
2011 14.122,70 KWh 3.569,12€
2012 14.130,30 KWh 3.587.34 €
2013 14.116,10 KWh 3.498,04 €
2014 12.992,00 KWh 3.332,23€
2015 13.492,00 KWh 3.166,59 €
2016 14.841,00 KWh 3.402,71 €
2017 12.934.00 KWh 3.064.00 €
108.924,30 KWh 26.781,40 €
tatsachlicher Stromverbrauch
15.000.C0 Kwh
14.500.00 KWh
14.000,00 KWh
13.500.00 KWh
13.000,00 K
12.500.00 Kvih
12,600,090 KWh
11.500,60 KA
20180 20t1 2012 2093 2014 2015 2016 2017
Kosten Stromverbrauch
360000 €
3.500.00 € e
3.400.00€
3.300,00€
3.20000€
3.10000€
3.000,00€
2.900,00€
2.800,00€
2010
21 2012
W13 00 .
2015
2016
2017
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Eigene Ablesedaten - EEA
Objekt: Turnhalle Verbundschule

Die Wérme kommt aus

Wasser Gas der Verbunschule
Jahr tatsichlicher Kosten- Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 173,00 m* 699,20 € 2010 - om
2011 196,00 m* 692,75 € 2011 - om
2012 134,00 m* 678,33 € 2012 - om
2013 149,00 m* 646,28 € 2013 - om?
2014 141,00 m? 677,07 € 2014 - om
2015 157,00 m? 762,93 € 2015 - om
2016 97,00 m* 623,24 € 2016 - om
2017 120,00 m* 771,01 € 2017 - m
1.167,00 m* 5.550,81 € - m - €
tatsdchlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
20000m -~ 1 1,00 KWh
180,00 m? 0,90 Kivh
160,00 m? 0,80 KWh
140,00 0,70 KWh
120,00 m? 0,60 KWh
100,00 m? 0,50 KWh
80,00 m* 0,40 KWh
60,00 m?* 0,30 KWh
40,00 m 0.20 KWh
20,00 m* | 0,10 KWh
- ~ - - - - - - - .
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
a00.00€ | T o 1.00€ —
700,00 € T 080€ T
600,00 € g
500,00 € : 0.60€
400.00€
300,00 € 0,40€
200,00 €
100,00 € i 020€ ‘
.- € € ;-
2010 - 2010
2011 | 2011
212 5013 201 J 212 gny3 -
ws e ) 0% o5 -
2017 016 7
Strom
Jahr tatsdchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 - m - €
Stromk
2011 26.533,00 KWh - g Dsromkosten
2012 33.321,00 KWh - € Ssumme fir das
2013 28.690,00 KWh - € s hg;'fe[r
2014 31.997,00 KWh - g Sehazenum
. ahlt I
2015 29.938,00 KWh - € g8
2016 26.133,00 KWh - €
2017 19.441,00 KWh - €
196.053,00 KWh - €
tatsdchlicher Stromverbrauch
35.000,00 KWh |
30,000,00 KWh ]
25,000,0 KWh I
20,000,00 KWh I
15.000,00 KWh I
10.000,0 KWh ]
5.000.00 KWh 1
00 201 02 01 201 2016 20 207
Kosten Stromverbrauch
500.00 € t

-1 -



Eigene Ablesedaten - EEA
Objekt:

Turnhalle Alverskirchen

Wasser Gas
Jahr tatsédchlicher Kosten- Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 206,00 m? 511,20 € 2010 9.098,08 m* - €
2011 261,00 m* 573,27 € 2011 751081 m? - €
2012 204,00 m? 492,85€ 2012 7.686,65 m* - €
2013 293,00 m? 640,04 € 2013 9.249,61 m* - €
2014 392,00 m? 793,32€ 2014 9.954,60 m* - €
2015 255,00 m® 807,25 € 2015 10.178,40 m* - €
2016 103,00 m* 432,21€ 2016 9.121,20 m* - €
2017 137,00 m* 436,36 € 2017 10.461,60 m* - €
1.851,00 m* 4.486,50 € 73.260,95 m* - €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
400,00 m? | 12.000,00 m* i
360,00 m? [ | ’ |
320,00 m® I 10.000,00 m:
280,00 m! ’ 8.000,00 m*
240,00 m? |
200,00 r? 6.000,00 m?
160,00 m* ,
120,00 m? 4.000,00 m
80,00 m> 2.000,60 m?
4000 m*
| -
2010 201t 2012 2013 2004 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2047
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
800,00 € — 1.00€ . ——
700,00 € T
600,00 € | 0.80€
500,00 € 060 €
400,00 €
300,00 € 040€
200,00 € 0.20€
100,00 €
. € € R
2010 2010 -
01 00 » \J 010 000 —
13 2013 —
2014 2014
2015 o6 2015
2017 B o
Strom Fernwarme
Jahr tatsichlicher Kosten- Jahr tatsdchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 19.452,40 KWh 4.569,06 € 2010 99.978.88 KWh 10.238,25 €
2011 20.563,20 KWh 5.092,61¢€ 2011 82.618,91 KWh 9.252,21 €
2012 17.265,40 KWh 4.393,24 € 2012 84.553,15 KWh 9.834,11 €
2013 19.475,00 KWh 479842 € 2013 101.745,71 KWh 10.856,06 €
2014 22.222,70 KWh 5.658,81 € 2014 109.500,60 KWh 12.841,55 €
2015 24.099,00 KWh 5.595,53 € 2015 111.962,40 KWh 11.462,46 €
2016 24.621,00 KWh 5.608,04 € 2016 100.333,20 KWh 9.614,43 €
2017 26.489,00 KWh 6.208,47 € 2017 115.077,60 KWh 11.352,99 €
174.187,70 KWh 41.924,18 € 805.770,45 m* 85.452,06 €
tatsdchlicher Stromverbrauch tatsdchliche Fernwirme
30.000,00 KWh 120.000.00 KWh
25.000,00 KWh 100.000,00 KWh
20.000,00 KWh 80.000,00 KWh
15.000,00 KMh 60.000,00 KWh
10.000,00 KiVh 40.000,00 KWh
5.000,00 KWh 20.000.00 KWh
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T o zon 2012 201 o1 2018 2016 2017
Kosten Stromverbrauch Kosten Fernwéarme
6.500,00 € 14.00000€ TTTe———
?,;233;9.32 ‘ 12.000,00 € | - -
ol 1000000¢
jmes ’
1.9 2.000,00€
Y, "
2010 0, w1z 2010 551, 2012
018, 208 01 r
2015 2015 e
2016 2017 2017
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  Kehlbachhalle
Wasser
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 852,00 m? 1.361,19€
2011 577,00 m* 951,29 €
2012 564,00 m* 99531 €
2013 410,00 m* 774,83 €
2014 603,00 m* 1.09575€
2014 502,00 m* 951,53 €
2015 571,00 m* 1.049,94 €
2015 553,00 m? 1.016,43 €
4.632,00 m* 8.196,27 €
tatséchlicher Wasserverbrauch
§C0.00 m* !
860,00 m*
700,00 m?
600,00 m?
500.00 m*
400,00 m?
300,00
200,00 m°
100,00 m*
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015
Kosten Wasserverbrauch
1.400.00€ el —
1.200,00€ T
1.000.00€ ]
800,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00€
- € - |
2010 -
o zor2 2013 : ]
2014 2015
2016
2m7
Strom
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 40.946,50 KWh 9.389,91 €
2011 54.956,50 KWh 13.449,36 €
2012 54.828,50 KWh 13.547,68 €
2013 37.874,50 KWh 9.276,84 €
2014 51.364,50 KWh 1298441 €
2015 53.528,50 KWh 1234373 €
2016 47.570,00 KWh 10.784,02 €
2017 50.826.00 KWh 11.835,64 €
391.895,00 KWh 93.611,59 €
tatsachlicher Stromverbrauch
55.000,00 Kwh
£0.000.00 KWh
45.000,00 KW
40.000.00 K
35.000,00 KA
30.0C0.60 KW
25.082.00 KWh
20.009.60 KWh
15.000,0 KW
10.000,00 KA
5.000,00 K'A
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017
Kosten Stromverbrauch
15.000,00 € —
12.500,00 €
10.000.00 €
7.500.00€
5.000,00€
250000 €
2010 2011 2012 -
00 0,
2015

2016
2017

Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 265.474,44 KWh 16.296,64 €
2011 233.995,08 KWh 13.182,57 €
2012 250.409,17 KWh 15.233,68 €
2013 236.544,55 KWh 15.336,68 €
2014 178.852,63 KWh 11.665,90 €
2015 178.222,00 KWh 11.624,76 €
2016 169.961,00 KWh 10.868,02 €
2017 164.340,00 KWh 10.341,86 €
1.677.798,87 KWh 104.550,11 €
tatsdchlicher Gasverbrauch
300.000,00 K'Wh
250.000,00 KWh
200.000,00 KWh
150.000,00 K'h
100.006.00 KWh
50.000.00 KWh
-m " - - - - -
2010 20011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Gasverbrauch
20.000.00 € 1
15.000,00 € N
10.000,00 €
5.600.00 €
- €
2000 404,

2013 ~

2015
2016
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  U-Heim Bergstrafie 26
Wasser
Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 856,00 m* 1.692,33 €
2011 854,00 m?* 1.654,20 €
2012 1.057,00 m? 2.009,26 €
2013 1.478,00 m* 2.649,67 €
2014 1.874,00 m? 3.342,26 €
2015 1.792,00 m* 3.209,57 €
2016 1.550,00 m* 282775 €
2017 1.680,00 m? 3.092,53 €
11.141,00 m* 20.477,57 €
tatsichlicher Wasserverbrauch
200000m |° 1
1.750,00 m* |
1.500,00 m?
1.250,00 m*
1.002.00 m*
780,00 m?
560,00 m*
250,00 m? I
o l2;J|B 2;!1 2012 7 2013 2:)14 2015 2;!5 2017
Kosten Wasserverbrauch
3.50000€ 1 —
3.00000€ T
2500,00€
2.000,00€
1.500,00 €
1.000,00 €
500,00€
- €
2010
2011 L0 o
2014 2015
2016
2017
Strom
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 18.191,40 KWh 5.334,30€
2011 18.384,80 KWh 5.523,20€
2012 21.300,30 KWh 5.822,96 €
2013 26.900,50 KWh 5.014,39 €
2014 25.964,00 KWh 8.085,52 €
2015 26.201,00 KWh 7.083.96 €
2016 22.392,00 KWh 4803,19€
2017 20.084,00 KwWh 5.236.94 €
183.418,10 KWh 46.804,46 €
tatsdchlicher Stromverbrauch
30.000,00 KWh ‘
25.000.00 KR |
20.009.00 KV 1
15.000,00 K&h
10.009.00 KWh
5.000,00 Kwh
- m -
2010 2011 2012 2013 2018 2015 2016 2017
Kosten Stromverbrauch
10.000.00€ e
8.000,00€
6.000,00€
4.000.00€
2.000,00€ ‘
- € -
2010
2011 2012
2013 2014 -
25 2016
207

Gas
Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 71.476,79 KWh 475593 €
2011 60.347,65 KWh 3.852,63 €
2012 72.376,04 KWh 4.967,51 €
2013 112.663,76 KWh 7.771,55€
2014 101.310,00 KWh 7.269,25€
2015 102.872,00 KWh 7.342,89 €
2016 108.779,00 KWh 6.773,34 €
2017 112.,695,00 KWh 6.906,78 €
742.520,24 KWh 49.639,88 €
tatsidchlicher Gasverbrauch
120.000.00 KWh
1
100.000,00 KWh
£0.000,00 KWWh
60.000,00 KWh !
40.000,00 K¥/h
20.000.00 KWh
- - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Gasverbrauch
800000€ ~
7.000.00 € \ T
6.000,00 € i ]
5.000.00€ i
4.000,00€
3.000.00 €
2.000,00€
1.00000€
sel
2010 o~
20 2012 2013 -
2014 -
2015
2016
2017
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  U-Heim Miinsterstralle 20
Wasser Gas
Jahr tatséchlicher Kosten- Jahr tatsédchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 1.039,00 m* 1.440,89 € 2010 95.492,65 KWh 561498 €
2011 1.250,00 m* 1.730,02€ 2011 94.330,83 KWh 5.156,26 €
2012 1.586,00 m* 217784 € 2012 111.824,80 KWh 6.580,04 €
2013 1.675,00 m* 2.315,90 € 2013 109.515,78 KWh 6.800,38 €
2014 1.539,00 m* 2.22410€ 2014 111.188,00 KWh 7.033,18 €
2015 1.667,00 m* 2.417.32€ 2015 109.395,00 KWh 6.930,66 €
2016 2.081,00 m? 2.984,39€ 2016 114,774,00 KWh 7.118,20 €
2017 1.722,00 m* 249777 € 2017 108.295,00 KWh 6.637,14 €
12.559,00 m* 17.788,23 € 854.816,16 KWh 51.870,84 €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsdchlicher Gasverbrauch
225%00m [~ 1 120.000,00 KWh
2.000,00 m* ‘ 100.000,00 KWh
1.750,00 m*
1.500,00 m* l 1 80.000,00 KWh
1-250.00 | 60.000,00 KWh
1.000,00 m
750,00 m* 40.000,00 KWh
500,00 av I
20.000,00 KWh
250,00 m*
mEe s — - - — - m b - - - - ‘
2010 201 2012 2013 2014 2015 2018 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
3.000,00 € Vo —— 8.000,00€ N
2.500,00€ T , 7.000.00€ —
6.000,00€
2000.00€ 5.000.00€
1.500.00 € 4.000.00 €
1.000.00€ 3.000,00 €
2.000,60€
500,00 € 1.000,00€
- € !
2010 2010
21 00 201 or2
2013 2013 —_—
2014 2014
5 e ; s
2017 21 o
Strom
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 16.525,00 KWh 3.886.48 €
2011 19.927,50 KWh 4.947,46 €
2012 22.770,30 KWh 5.719,24 €
2013 25.376,20 KWh 6.230,17 €
2014 27.551,70 KWh 6.902,03 €
2015 26.521.00 KWh 6.153,05€
2016 25.729,00 KWh 584212 €
2017 18.696,00 KWh 4.395.83 €
183.096,70 KWh 44.076,38 €

tatsachlicher Stromverbrauch

30.000,00 Kih ]
25.000,00 KOVt I
20.000,00 KWh |
15.000,00 KWh
1000000 KWr

5,000,00 KWh

2010 20711 2012 2013 2014 2015 2006 2017

Kosten Stromverbrauch
8.000,00€
6.000,00 € i
4.000.00 €
2.000,00€

2010 2011

2012 000 o \’
2015

2016
2017
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt:  U-Heim Hovestr. 8
Wasser
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010
201
2012
2013
2014
2015
2016 749,00 m* 1.14130€
2017 1.090,00 m? 1.620,86 €
1.839,00 m?* 2,762,16 €
tatsichlicher Wasserverbrauch
125000m* ’]
1.000.00 m? [ l
75000 m* | I
sow ||
250,00 m? l ]
2010 2010 2012 2003 2014 205 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch
2.000,00 € e ———
1.500.00 € ‘ ,
1.000,00€ ,
500,00 €
€ - -
2010
Moo
2014
28 o
Strom
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010
20Mm
2012
2013
2014
2015
2016 11.283,00 KWh 2.763,83€
2017 12.588.00 KWh 3.133.11 €
23.871,00 Kwh - €
tatséchlicher Stromverbrauch
13.000.00 KW I
12.500.00 Kv'th ‘
12.000.00 KWh l
11.500,00 KWh I
11,000,00 KWh |
10.500.00 KWh T
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017
Kosten Stromverbrauch
4.000,00€ l -
2000.00€
- €
|
2015
w8

Jahr

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

tatsichlicher
Verbrauch

59.411,00 KWh
68.464,00 KWh

Kosten-
Hochrechnung

3.488,84 €
3.786,62 €

127.875,00 KWh

7.275,46 €

70.000,00 K'Wh
68.000,00 KWh
€6.000.0¢ KWh
€4.000,00 KWh
62.000,00 KWh
60.600,00 K¥h
$56.000,00 K¥¥h
56.000,C0 KWh
54.000,60 KWh

tatsdachlicher Gasverbrauch

2011 n2 2013 2014 2015

2016

2017

4.000,00 €
.500C0€
3.000,00€
250000 €
2.000,00€
1.500,C0 €
1.000,00€
500,00 €
- €

Kosten Gasverbrauch
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Eigene Ablesedaten - EEA

Objekt: Vitus-Bad
Wasser Gas Vitus-Bad
Jahr tatsschlicher Kosten- Jahr tatsidchlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung Verbrauch Hochrechnung
2010 12.850,00 m? 2010 2.864.407,00 KWh - €
2011 11.800,060 m? 2011 2.734.991,00 KWh - €
2012 11.373,00 m* 2012 2.765.190,00 KWh - €
2013 11.611,00 m* 2013 2.775.635,00 KWh - €
2014 9.373,00 m? 2014 2.549.208,00 KWh - €
2015 10.603,00 m* 2015 2.683.688,00 KWh - €
2016 12.143,00 m* 2016 2.766.420,00 KWh
2017 8.766,00 m* 2017 2.211.991,00 KWh
88.619,00 m? - € 21.351.430,00 KWh - €
tatsachlicher Wasserverbrauch tatsédchlicher Gasverbrauch
1200000m [ 4.500.000,00 KWW l
’ 4.000.000.00 KWh l
3.500.000,00 KWh ]
3,000.000,00 KWh !
2.500.000,00 KWh
2,000.000.00 KWh
1.500.000,00 KWh
L= - - = - - 1.600.000,00 K¥Wh i ) o7 B - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 201t 2012 2013 2014 2016 2016 2017
Kosten Wasserverbrauch Kosten Gasverbrauch
100€ —_— 100€ l’\ e
080€ 080¢€ | T
060€ i 060€
0.40€ 0.40€
020€ ‘ { 020€
. € N ~- .- €
2010 - 2010 -
201 .. 2011
012 2013 2014 02 ;s -
2015 21 o1s
w8 2016
2017
Strom
Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
2010 40.164,00 KWh
2011 41.652,00 KWh
2012 39.148,00 KWh
2013 45.439,00 KWh
2014 43.287,00 KWh
2015 39.422,00 Kwh
2016 42.998,00 KWh
2017 54.331,00 KWh
346.441,00 KWh - €
tatsédchlicher Stromverbrauch - allgemein
60.000.00 K'Wh
50.000,00 KWh
40.000,00 KWh
30.000,00 KWh
20.000.00 KWh
10.000.00 KWh
2010 2011 2012 2013 204 2015 2016 2017
Kosten Stromverbrauch - aligemein Kosten Fernwidrme - allgemein
10.000.00 € e 10.000.00 € -
. € 1 —_ € - —_ )
2010 2010 -
2011 2012 2 2011 2012 2013 —_
B 201 2014
ws 5 0
2017

2017
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4. Witterungsbereinigte Verbrauche

Die absoluten Gas- bzw. Fernwdrmeverbrduche zur Warmebereitstellung kommunaler
Gebaude sind fur die Darstellung der Echtkosten und deren Entwicklung erforderlich.

Fur die energetische Betrachtung sind sie allerdings nur bedingt geeignet. Wie in 1.2
beschrieben, werden sie daher in den folgenden Darstellungen einer Witterungsbereinigung
unterzogen, um die Verbrauchsentwicklung moglichst unabhangig von
Witterungsschwankungen aufzeigen zu kénnen.

Darliber hinaus wird die Verbrauchsentwicklung auch durch Anderung der Nutzung stark
beeinflusst. So sind hier vor allem eine deutliche Steigerung der Belegung der
Ubergangswohnheime bis hin zur Maximalauslastung, als auch die steigenden
Schulerzahlen an der Verbundschule (2010: 334 Schuler, 2017: 564 Schuler) sowie der
ausgebaute Ganztagesbetrieb zu nennen.

Gas Rathaus
Kima  Janr tatséchlicher Kosten-
faktor Verbrauch Hochrechnung
092 2010 212.105,08 KWh 1413141 €
1,15 2011 204.467,64 KWh 10.026,70 €
1,07 2012 196.659,75 KWh 11.157.64 €
1,02 2013 202.608,85 KWh 12.884,88 €
121 2014 200.714,67 KWh 10.819,74 €
1,15 2015 190.761,87 KWh 10.490,40 €
1,12 2016 188.446,72 KWh 10.804,13 €
1,17 2017 219.883,95 KWh 11.826,68 €
1.6156.648,54 KWh 92.141,58 €

‘ tatsdchlicher Gasverbrauch

250.000.00 KWh
200.000,00 KWh
150.000.00 KWh
160.000.00 KWh

50.000.C0 KWh

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trend: gleichbleibend

Gas Bauhof
Kima g tatsachlicher Kosten-
faktor Verbrauch Hochrechnung
0.92 2010 3.601,73 m? - €
1,15 2011 3.12540 m* €
107 2012 331222 m? €
1,02 2013 3.74510 m* €
121 2014 2.853,18 m* €
115 2015 2.818,65 m?
1,12 2016 2.888,48 m*
117 2017 371592 m* €
26.060,68 m* €
tatsachlicher Gasverbrauch
4.008.00
3.500.00 m*
3.000.00 m?
2.500,00 m*
2.000.00 m*
1.500.00 m*
1.000.00 m*
500.00 m*
- m
2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017

Trend: gleichbleibend
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Gas Feuerwehr Everswinkel
Kima  yon. tatsichlicher Kosten-
faktor Verbrauch RHochrechnung
0,92 2010 94.889,81 KWh 6.739,00€
1,15 2011 106.498,58 KWh 5.605,34 €
1,07 2012 107.437,85 KWh 6.514,41 €
1,02 2013 130.564,00 KWh 8.820,94 €
1,21 2014 138.212,90 KWh 8.020,00 €
1,15 2015 112.801,25 KWh 6.910,83 €
1,12 2016 125.516,16 KWh 7.741,81€
1,47 2017 138.983,13 KWh 8.089,19 €
955.003,69 KWh 58.441,62 €
tatsdchlicher Gasverbrauch
140.000,00 KWh
120.000,00 KWh
100.000,00 KWh
80.000,00 KWh
60.000,00 KWh
40,000,00 Kwh
20.000,00 Kwh
- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zl;ls 20m7
Trend: Verbrauchsanstieg
Gas Feuerwehr Alverskirchen
Kima  jane tatsachlicher Kosten-
faktor Verbrauch Hochrechnung
082 2010 5.574,63 KWh
1,15 2011 5.758,28 KWh
1,07 2012 5.483,14 KWh
1,02 2013 6.289,73 KWh
1,21 2014 8.030,04 KWh
1,15 2015 7.804,49 KWh
1,12 2016 6.810,50 KWh
1,17 2017 8.160,05 KWh
53.910,85 KWh - €
tatsdchlicher Gasverbrauch
9.000,00 KWh -
8.000.00 ¥O*n
7.000,00 KWh
6.000.00 KWh
5.000,00 K
4.000,00 KAh
3.000.00 KVh
2.000,00 Kwvh
1.000,00 K'¥h . = . . _ _
- w
2010 2011 2n2 2013 2014 2015 20176 2017
Trend: Verbrauchsanstieg
Gas Heimathaus
Kima oo tatséchlicher Kosten-
fador Verbrauch Hochrechnung
0,92 2010 28.597,10 KWh 1.867,99 €
1,15 2011 27.832,91 KWh 1.392,40 €
1,07 2012 25.733,10 KWh 1.495,66 €
1,02 2013 30.857,24 KWh 1.971,11 €
1,21 2014 29.363,72 KWh 1.63949€
115 2015 28.930,55 KWh 1.682,24 €
1,12 2016 28.422,24 KWh 1.639,49 €
117 2017 32.135,39 KWh 1.682,24 €
231.873,26 KWh 13.370,62 €
tatsdchlicher Gasverbrauch
35.000.00 Kwh
30.000,00 KWh
25.000,00 KWh
20.000,00 KWh
15.000,00 Kwh
10.000,06 Kwh
5.000,00 KWh : - ) B - N
2010 2m 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trend: gleichbleibend bis leicht steigend
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Gas Verbundschule

Wima o tatsdchlicher Kosten-
1aktor Verbrauch Hochrechnung
0,92 2010 98.955,24 m? - €
1,15 2011 103.349,35 m® - €
1,07 2012 105.550,15 m* - €
1,02 2013 115.765,92 m* - €
1,21 2014 103.312,23 m*
1,15 2015 111.673,05 m?
1,12 2016 104.658,84 m* - €
1,17 2017 107.986,32 m* - €
852.2561,10 m* - €
tatsachlicher Gasverbrauch
120.000,00 m* |
115.000,00 ro? |
110.000.00 m*
105.000,00 m®
100.000,00 m*
95.000,00 m*
s000000m | 7 i o N - - -
2010 2011 2092 2013 2014 2015 2036 2017

Trend: gleichbleibend

Gas Grundschule Everswinkel
Kima  jan tatsdchlicher Kosten-
taktor anr Verbrauch Hochrechnung

0,92 2010 354.540,00 KWh -

1,15 2011 258.610,00 KWh -

1,07 2012 275.840,00 KWh -

1,02 2013 288.910,00 KWh -

1,21 2014 189.380,00 KWh -

1,15 2015 217.560,00 KWh

112 2016 210.610,00 KWh

1,17 2017 220.910,00 KWh - €
2.016.360,00 m* - €

MMM oy

tatsachlicher Gasverbrauch

400.000,00 KWh l
350.000.00 KWh
300 000,00 KWh
250.000,00 ICAh
2060.000,00 KWh
150,000,008 KWh
160,000,040 KWh

‘ 50.000,00 KWh |
- m

201¢ 201 2012 2013 2014 205 2016 2017

Trend: Verbrauchsriickgang

Gas Grundschule Alverskirchen
Jahr tatsachlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung

0,92 2010  127.954,24 KWh - €
1,15 2011 121.109,20 KWh - €
107 2012  100.409,63 KWh - €
1,02 2013 104.687.54 KWh - €
1,21 2014 107.970,72 KWh - €
1,15 2015 95.570,75 KWh - €
1142 2018 101.553,76 KWh - €
1,17 2017 _106.962,57 KWh - €
866.218,42 KWh - €
tatséchlicher Gasverbrauch
140.000,00 KWh '
120.000.00 KWh
100.000.00 KA
£0.000,00 KW
$0.000,00 KWh
40.000.00 KiWh
20.000.00 KWh
e . - B
2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trend: Verbrauchsriickgang, seit 2012 stagnierend
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Gas HdG - HoT
Kima o tatsichlicher Kosten-
faktor Verbrauch Hochrechnung
092 2010 113.723,40 KWh 7.266,65 €
1,15 2011 96.156,57 KWh 455733 €
1,07 2012 93.433,32 KWh 5.088,93 €
1,02 2013 101.020,73 KWh 6.134,40 €
1,21 2014 92.278,23 KWh 4.810,42 €
1,15 2015 86.994,05 KWh
1,12 2016 81.891,04 KWh
1,17 2017 92.651,13 KWh 4.792,58 €
768.148,47 KWh 32.650,31 €
tatsdchlicher Gasverbrauch
120.000,00 KWh
100.000,00 KWh
80.000,00 KWh
60.000,00 KWn
40.090,00 KWh
20.000,00 KWh

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016

2017

Trend: leichter Verbrauchsrickgang

Gas Turnhalle Alverskirchen
Wima  yape tatsdchlicher Kosten-
faktor Verbrauch Hochrechnung
0.92 2010 8.370,23 m* - €
1,15 2011 8.637,43 m* - €
1,07 2012 8.22472 m? - €
1,02 2013 9.434,60 m* - €
1,21 2014 12,045,07 m? - €
1,15 2015 11.705,18 m?
1,12 2016 10.215,52 m*
1,17 2017 12.240.07 m® - €
80.872,80 m? - €
tatsdchlicher Gasverbrauch
14.000.00 m*
12.000.00 m*
10.000,00 m*
8.000,00 m*
6.000,00 m*
4.000,00 m*
2.000,00 m*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trend: Verbrauchsanstieg
Gas Kehibachhalle
Jahr tatsichlicher Kosten-
Verbrauch Hochrechnung
0,92 2010 244.236.48 KWh 16.296.64 €
1,15 2011 269.094,34 KWh 13.182,57 €
1,67 2012 267.937,81 KWh 15.233.68 €
1,02 2013 241.275,44 KWh 15.336,68 €
121 2014 216.411,68 KWh 11.665,90 €
1,15 2015 204.955,30 Kwh 11.624,76 €
1,12 2016 190.356,32 KWh 10.868,02 €
1,17 2017 192.277,80 KWh 10.341.86 €
1.826.545,18 KWh 104.550,11 €
tatsachlicher Gasverbrauch
300.000.00 KWh
250.000,00 KWh !
200.000,00 KWh
150,000,060 KWh
100.000,00 KWh
5§0.000,00 KWh
mi ’ ) T B . B
2010 201 2012 2013 2014 2016 2016 2017

Trend: Verbrauchsriickgang
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Gas U-Heim Bergstrafie 26
Kime  jop tatséchlicher Kosten-
faktor Verbrauch Hochrechnung
092 2010 65.758,65 KWh 475593 €
1,15 2011 69.399,80 KWh 3.852,63 €
1,07 2012 77.442,36 KWh 4.96751¢€
1,02 2013 114.817,04 KWh 7771,55€
1,21 2014 122.585,10 KWh 7.269,25 €
1,15 2015 118.302,80 KWh 7.34289 €
1,12 2016 121.832,48 KWh 6.773,34 €
1,17 2017 131.853,15 KWh 6.906,78 €
822.031,37 KWh 49,639,38 €
tatsdchlicher Gasverbrauch
140.000,00 KWh -
120.000.00 KWh
100.000,60 KWh
£0.000,00 KWh
60.000,00 KWh
40.000.00 KWh
20.000,00 KWh
- m N - B
2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017
Trend: Verbrauchsanstieg
Gas U-Heim Miinsterstrafie 20
ima o tatsichlicher Kosten-
faktor Verbrauch Hochrechnung
0,92 2010 87.853,24 KWh 5.614,98 €
1,15 2011 108.480,45 KWh 5.156,26 €
1,07 2012 119.652,64 KWh 6.580,04 €
1,02 2013 111.706,10 KWh 6.800,38 €
1,21 2014 134.537,48 KWh 7.033,18 €
1.16 2015 126.898,20 KWh 6.930,66 €
1,12 2016 128.546,88 KWh 7.118,20 €
1,17 2017 126.705,15 KWh 6.637,14 €
944.380,14 KWh 51.870,84 €
tatsdchlicher Gasverbrauch
140.000,00 KWh ‘
120.000,00 K¥h |
100.000.00 KWh |
80.000.00 KWh
€0.000.00 Kwh
40.000,00 KWh
20.000.00 KWh
2010 2011 2012 2013 2014 2018 2016 217

Trend: Verbrauchsanstieg, stagnierend seit 2015

Gas

Jahr

2010
2011
2012
2013
2014
2015
112 2016
117 2017

U-Heim Hovestr. 8

tatsichlicher
Verbrauch

66.540,32 KWh
80.102,88 KWh

Kosten-
Hoehrechnung

3.488,84 €
3.78662 €

146.643,20 KWh

7.275,46 €

90.000.00 Kwh
§0.000.00 Kwh
70.000.00 KWn
60.603.00 Kwh
50.008,00 KWh
40.008,00 Kvwh
30.00G,00 KWh
20.000,00 KWh
10.009,00 KWh

tatsachlicher Gasverbrauch

2010 201 2012

2013

2014 2015 2016

2017

Trend: Verbrauchsanstieg
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Gas

Kiima
faktor
0,92
1,15
1,07
1,02
1.21
1,15
1,12
1,17

Jahr

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Vitus-Bad

tatsichlicher
Verbrauch
2.635.254 44 KWh
3.145.239,65 KWh
2.958.753,30 KWh
2.831.045,70 KWh
3.084.541,68 KWh
3.086.241,20 KWh
3.098.390,40 KWh
2.588.029,47 KWh

Hochrechnung

Kosten-

M A MMM

23.427.495,84 KWh

- €

tatsdchlicher Gasverbrauch

4,500.000,00 KWh l

4.000.000,00 KWn ]
3,500.000,00 K'Wh |
3,000.000,00 KWh |
2:500.000,00 KWn
2/000,000,00 KWh

1.500.000.00 KWh

1.000.000,00 KAh

2010 2011

2012 2013 2014 2018

2016 2017

5. Benchmarking

Die Bewertung der

Trend: gleichbleibend

kommunalen Gebdude der

Gemeinde Everswinkel

erfolgt im

bundesweiten Vergleich anhand der jeweils aktuellen verfligbaren Gebaudekennwerte der
ages GmbH, Munster. Die Vergleichswerte sind ebenfalls witterungsbereinigt. In den
folgenden Tabellen sind diese jeweils in der letzten Spalte fur Warme, Strom und Wasser im

prozentualen Verhaltnis zu den Bundesdurchschnittswerten dargestellt.

5.1. Ergebnisse

(Jahre 2010 bis 2017)

Jahresmittel mit Witterungsbereinigung

ifd. Nr. | Gebédudebezeichnung Nutzflache ges. ages ages % von ages
brutto durchschn. | Mittelverbra
Flache uch/
kWh/m2

1 Rathaus 3.220,15 m? 62,70 3678,00 95,00 )
2 Sporthalle Grundschule Everswi 871,85 m? 750,00 170,00 0,00
3 Festhalle 986,67 m? 1159,00 134,00 0,00
4 Bauhof 729,31 m? 49,13 1710,00 119,00
5 Feuerwehrgerétehaus Everswink 1.556,23 m? 76,71 820,00 153,00
6 Feuerwehrgerdtehaus Alverskirc 602,74 m? 11,18 820,00 153,00 |
7 Heimathaus Everswinkel 408,89 m? 70,88 349,00 130,00
8 |Verbundschule Everswinkel 7.185,26 m? 97,16 5308,00 117,00
9 Grundschule Everswinkel 3.491,76 m? 72,18 3225,00 110,00 |
10 Grundschule Alverskirchen 1.631,62 m? 66,36 3225,00 110,00
11 HOT / HdG Everswinkel 1.141,86 m? 82,99 801,00 110,00
12 | Sporthalle Verbundschule Evers 1.287,18 m? 1500,00 143,00 0,00
13 Sporthalle Grundschule Alverski 676,07 m?2 164,48 750,00 170,00 96,75
14 | Sporthalle Kehlbach 2.406,61 m? 94,87 2538,00 143,00 _
15 | Wohnheim Bergstr. 26 686,36 m? 149,72 927,00 237,00 ‘ ]
16 |Wohnheim Hovestralie 8 256,00 m? 286,41 927,00 237,00 )
17 | Wohnheim Munsterstr. 20 595,64 m? 198,19 927,00 237,00 i
18 |Vitusbad 1.197,00 m? 2446,48 536,00 2539,00 96,36
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Warme:

Die Gebdude der Gemeinde Everswinkel liegen nahezu vollstdndig in allen
Verbrauchswerten deutlich, oft sogar erheblich unter dem Bundesdurchschnitt. Das
Ubergangswohnheim HovestraRe fallt mit Gberdurchschnittlichem Verbrauch auf. Die
Ursache durfte in der intensiven Nutzung, bei nicht aktuellem Dammstandard liegen.

Altbau Verbundschule Everswinkel: Beleuchtung mit Bewegungsmelder

(Jahre 2010 bis 2017}
ifd. Nr. | Gebdudebezeichnung Nutzflache ges. brutto ages ages % von ages
durchschn. | Mittelverbra
Fldche uch/
KWh/m2 -
1 Rathaus (mit Serverraum) 3.220,15 m? ZU,ua 3678,00 30,00 1
2 Sporthalle Grundschule Everswinkel 871,85 m* 9,14 750,00 17,00
3 Festhalle 986,67 m* 24,26 1159,00 23,00 1uo,dy
4 Bauhof 729,31 m? 6,64 1710,00 18,00
5 Feuerwehrgeratehaus Everswinkel 1.556,23 m? 10,25 820,00 22,00
6 Feuerwehrgeritehaus Alverskirchen 602,74 m? 10,61 820,00 22,00
7 Heimathaus Everswinkel 408,89 m? 3,99 349,00 12,00 e
8 Verbundschule Everswinkel 7.185,26 m? 12,75 5308,00 14,00 91,06
9 Grundschute Everswinkel 3.491,76 m? 9,40 3225,00 10,00 94,00
10 Grundschule Alverskirchen 1.631,62 m? 8,58 3225,00 10,00 o
11 HOT / HAG Everswinkel 1.141,86 m? 11,99 801,00 19,00 _
12 Sporthalle Verbundschule Everswinkel 1.287,18 m? 21,65 1500,00 24,00
13 Sporthalle Grundschule Alverskirchen 676,07 m? 32,21 750,00 17,00 o
14 Sporthalle Kehlbach 2.406,61 m? 20,36 1558,00 25,00
15 Wohnheim Bergstr. 26 686,36 m? 34,22 927,00 46,00
16  |Wohnheim Hovestrale 8 256,00 m? 46,62 927,00 46,00 101,35
17 Wohnheim Minsterstr. 20 595,64 m? 38,42 927,00 46,00
Strom:

Im Stromverbrauch sind die Schulen und die Feierhalle, sowie das Wohnheim Hovestrafte
durchschnittlich. Alle anderen Gebaude prdsentieren sich deutlich unterdurchschnittlich im
Stromverbrauch. Die Turnhalle Alverskirchen fallt mit einem hohen Stromverbrauch aus dem
Rahmen. Die Ursache ist derzeit noch nicht geklart.
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(Jahre 2010 bis 2017)
Ifd. Nr. | Gebdudebezeichnung Nutzflache ages ages % von ages
ges.brutto durchschn. | Mittelverbra
Flache uch /
Liter/m2
1 Rathaus 3.220,15 m? 131,83 3678,00 196,00 _
2 Sporthalle Grundschule Everswinkel 871,85 m? 151,55 750,00 248,00 _
3 Festhalle 986,67 m? 140,71 1159,00 273,00
4 Bauhof 729,31 m? 119,12 1710,00 450,00
5 Feuerwehrgeratehaus Everswinkel 1.556,23 m? 183,38 820,00 303,00
6 Feuerwehrgeratehaus Alverskirchen 602,74 m? 49,77 820,00 303,00
7 Heimathaus Everswinke! 408,89 m? 16,81 349,00 194,00
8 Verbundschule Everswinkel 7.185,26 m? 79,71 5308,00 111,00 B 1
9 Grundschule Everswinkel 3.491,76 m? 100,38 3225,00 169,00
10 Grundschule Alverskirchen 1.631,62 m? 67,49 3225,00 169,00
11 HOT / HdG Everswinkel 1.141,86 m? 45,98 801,00 204,00
12 Sporthalle Verbundschule Everswinkel 1.287,18 m? 113,33 1500,00 215,00 _-|
13 Sporthalle Grundschule Alverskirchen 676,07 m? 342,24 750,00 248,00 1
14 Sporthalle Kehlbach 2.406,61 m? 240,59 1558,00 228,00 105,52
15 Wohnheim Bergstr. 26 686,36 m? 1921,00 927,00 2438,00 )
16 Wohnheim Hovestrafle 8 256,00 m? 3591,80 927,00 2438,00
17 Wohnheim Minsterstr. 20 595,64 m? 2635,61 927,00 2438,00 108,11
Wasser:

Der Wasserverbrauch ist nahezu uberall deutlich unterdurchschnittlich. Die Sporthalle
Grundschule Alverskirchen fallt mit einem Uberdurchschnittlich hohen Wert auf, der von
einem AusreilRerwert durch defekte Duschen aus dem Jahr 2014 herriihrt. Nach der
Neuinstallation im Jahr 2015 sind die Werte hier wieder auf Normalniveau bzw. aktuell
deutlich darunter. Der Wasserverbrauch im Wohnheim Hovestralie ist besonders hoch.

6. Emissionen

Prozesse der Energieerzeugung und der Energieumwandlung verursachen einen GrofRteil
der in die Luft abgegebenen Emissionen. Ursache ist vor allem die gewonnene Energie aus
fossilen Energietragern.

Zur quantitativen Erfassung der Schadstoffemissionen werden die vom Umweltbundesamt
herausgegebenen Emissionsfaktoren herangezogen.

In der folgenden Tabelle sind die zugrunde gelegten Emissionsfaktoren fir Kohlendioxid
bezogen auf den Brennstoff aufgefiihrt:
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Brennstoff Erdgas Strom Heizol

0,557 kgl kWh
(2010)

Faktoren 0,244 kg/ kWh 0,535 kg/ kWh 0,302 kg/ kWh
(2015)

Anhand der fur die Jahre 2010 bis 2017 erfassten Energieverbrauchswerte lassen sich die
nachfolgenden aufgefuihrten CO2-Emissionen der 17 betrachteten Gebaude und dem
Vitusbad ableiten.

Vom Jahr 2010 bis 2017 sank der Gasverbrauch um 1.156.663,9 kWh von 5.584.027,97
kWh auf 4.427364,00 kWh, das entspricht einer Reduktion von etwa 21% oder 282,2
Tonnen COs..

Parallel dazu stieg der Stromverbrauch insgesamt leicht um 3529 kWh von 501.779,40 kWh
auf 505.308,85 kWh, also um etwa 0,7%, an. Durch den ungunstigeren Emissionsfaktor fur
Strom entspricht dies einem Anstieg von 1,89 Tonnen CO..

Die Emissionen sind im Zeitraum 2010 bis 2017 also insgesamt um 280,3 Tonnen in der
Jahresemission gesunken. Das entspricht etwa einer Verringerung von 17%.

- &y

JE

Neues Dach Umkleide Turnhalle Grundschule Everswinkel
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7. Kiinftige MaBnahmen zur Energieeffizienz

Die Gemeinde Everswinkel hat im Rahmen eines vom Bundesumweltministerium
geforderten Klimaschutzteilkonzeptes im Jahr 2011 intensive energetische Betrachtungen
aller in diesem Energiebericht betrachteten Gebaude durchgefihrt. Dieses
Klimaschutzteilkonzept fir kommunale Liegenschaften wurde im Rahmen der im Jahr
2017/18 durchgefiihrten FérdermalRnahme ,Einstiegsberatung Kommunaler Klimaschutz®
aktualisiert und fortgeschrieben.

In den jeweiligen Einzelgutachten wurden verschiedene Malinahmen zur energetischen
Optimierung (Heizung, Dammung, Fensteraustausch, Beleuchtung etc.) auf ihre Wirkung
und Wirtschaftlichkeit hin untersucht. Sie bilden die Basis und Entscheidungshilfe fur die
kinftige Gebaudesanierung aus energetischer Sicht. Seitdem werden in jeder
Jahresplanung zur Gebaudesanierung die Ergebnisse dieser Untersuchungen mit
herangezogen.

Ziel ist dabei, die positiven Effekte von Energieeinsparung, Reduzierung der CO»-
Emissionen und Modernisierung der Gebaudeausstattung zusammenzuflhren. Dabei ist
immer eine genaue und fachlich qualifizierte Einzelbetrachtung der Gebaude erforderlich.
Dariiber hinaus miussen die Mallnahmen wirtschaftlich Sinn machen. So kann die
Ausstattung einer bestehenden Fassade mit einem Warmedammverbundsystem zwar zu
besseren Dammeigenschaften der Gebdudehulle fuhren, doch es kénnen auch spéatere
Bauschaden auftreten, wenn die neue Dammung nicht zu den physikalischen Eigenschaften
(Beluftung, Kondenswasserabflhrung) der Fassade passt. Dartber hinaus ist eine Fassade
mit  vielen Fenstern, wie sie fur Schulgebdude typisch ist, durch ein
Warmedammverbundsystem kaum zu verbessern und die Investition ist an dieser Stelle
daher nicht sinnvoll.

Die zunehmende Ausstattung mit Computern, Displays und weiterem elektronischen
Zubehoér, sowie die inzwischen langeren Verweilzeiten der Schuler im Gebaude (Ganztag),
und die Intensivierung der Nutzung der Schulen und aller kommunaler Gebaude im
Zusammenhang mit dem  Flachtlingszustrom, fahrt zwangsldufig zu hdéherem
Stromverbrauch.

Hier wurde in den vergangenen Jahren einiges getan, um den unvermeidlichen
Stromverbrauch auf ein erforderliches Mindestmall zu reduzieren. Moderne
Beleuchtungstechnik mit LED-Leuchtmitteln und Prasenzmeldern kann den Stromverbrauch
um 50 bis 60 % im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung senken. Ziel ist dabei die
Senkung des Stromverbrauches ohne Komfortverlust.

Dartiber hinaus wurde das Klimaschutzteilkonzept fur kommunale Liegenschaften im

Rahmen der im Jahr 2017/18 durchgefihrten FérdermaBnahme ,Einstiegsberatung
Kommunaler Klimaschutz® aktualisiert und fortgeschrieben.
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8. Begriffsdefinitionen

Benchmarking

Emissionen

Energieverbrauchskennwert

kw

kWh

MWh
GWh

Witterungsbereinigung

Vergleich mit einem festgelegten Bezugswert, hier
Vergleich von Verbrauchen von Gebauden

lat. emittere = herauslassen. Gemeint ist hier der
AusstoR von Gasen, die bei der Verbrennung von Ol,
Gas und anderen Energietragern entstehen.

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden je
Quadratmeter

Kilowatt Elektrische Leistung 1 kW= 1000 Watt

Kilowattstunden Elektrische Arbeit (Verbrauch) innerhalb
einer Stunde

Megawattstunden 1 MWh = 1.000 kWh
Gigawattstunden 1 GWh = 1000 MWh = 1.000.000 kWh

BerUcksichtigung von Temperaturschwankungen
(insbesondere kalter Wintertage) beim Verbrauch von
Warmeenergie.
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